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Estudio de estabilidad y confiabilidad ante la integracion de generacion

fotovoltaica para el sector agricola y acuicola dentro del area de
concesion en la CNEL EP.- UNIDAD DE NEGOCIOS SANTA ELENA

PROBLEMA

La constante variacién de demanda el incremento de
costos de combustible fasil hacen que el cambio de matriz
de energética del sector agricola y acuicola del area de
concesion de CNEL UN - Santa Elena incremente
demanda dentro de la red de distribucion, esto implica
directamente cambio de bombas gue funcionan con
combustible fésil a bombas eléctricas; van creando
condiciones y problemas de estabilidad y confiabilidad del
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OBIJETIVO GENERAL

Desarrollar el sistema en concesién en un programa de
uso comerclal e inyectar generacién fotovoltaica, realizar
las pruebas de comportamiento de red ante la generacion
y establecer mejora de estabilidad y confiabilidad.
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A-} Unidad de Negocios Santa Elena.

PROPUESTA

Simular sistema fotovoltaico de 100MW de generacion en un software de licencia educativa PVSYST para dimensionar
equipos y drea de instalacion para luego disefiar el sistema eléctrico parcial de la red a simular el sistema obtenido con la
inyeccién de generacién fotovoltaica v los transformadores elevadores requeridos y elevar la tension a 69KV establecida
con conexion de a la sistema nacional interconectado mediante el software de uso comercial disefiando todo el circuito
eléctrico para realizar los andlisis de estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico.
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B-) Dispositivos inversore Power Max Dual B Series —

Ingecon Sun 1800TL - B690.
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D-) Ordenamiento FV — PVSYST

E-) Disefio del sistema eléctrico de la UN — Santa
Elena

F-) Niveles de tension estables luego de la inyeccion

CONCLUSIONES

» Es viable para la empresa plblica estratégica
corporacion nacional de electricidad CNEL EP = Unidad
de Negocios Santa Elena un proyecto de esta magnitud
dentro de su area de concesion por diferentes razones
iniciando por el hecho de la Matriz Energética del
Ecuador.

* Ya que la produccidn total de energia disponible en el
Sistema Nacional Interconectadoc para el consumo
nacional buscar incrementar las energias renovables es
importante colocar una granja solar para la empresa
publica estratégica Nacional de Electricidad CNEL EP —
Unidad de Negocios Santa Elena.

de generacion.

= Mediante la redaccidn del presente proyecto se ha
conseguido  justificar la wvialidad de la central
fotovoltaica de grandes dimensiones en las costas
ecuatorianas que permita diversificar los casos de
generacion para esta area de concesion alivianando un
poco a la generacién externa  del sistema eléctrico
nacional.

= Se debe conocer que este tipo de proyectos tiene una
vida atil de 25 afios, tiempo suficiente para crear otras
subdivisiones o maneras de aprovechar esta energia
cambiande de conexion puntual 2 multipunte dentro de
la red eléctrica si el caso lo requiera,



